
ממצאי בדיקת איכות מי שתייה ברמת-גן 
בתקופה מ-01.01.14 עד 30.06.14

משרדינו החדשים: רחוב אבא הלל 14 רמת גן, בניין בית עוז 
טל: 1800-350-070 | שעות קבלת קהל: א’, ג’, ה’ 8:00-13:00 ב’, ד’ 8:00-18:00 
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דו”ח חצי שנתי
בדיקות בקטריאליות שבוצעו בין 01.01.14 עד 30.06.14

סך הבדיקות שהצביעו על זיהום ................. 2  | 0.26%  

בבדיקה חוזרת התברר כי איכות המים נמצאה תקינה 
במקומות שבהם התוצאות הצביעו על זיהום.

איכות המים שסופקו לשתיה לתושבי רמת-גן בהסתמך 
על תוצאות הבדיקות התבררה כטובה מאוד מבחינה 

מיקרוביאלית וראויה לשתיה.

תקן מי שתייה קובע כי ב-100 מ”ל דוגמית מים לא ימצאו 
חיידקי קולי.


